
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการจัดหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน ้า (Water Mist) จ้านวน 1 ระบบ  
พร้อมติดตั งใช้งานเพื่อทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง (จังหวัดระยอง) 

******************************************* 
 

1. ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนประกันสังคมได้ด ำเนินโครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรองแห่งใหม่  
พร้อมขนย้ำยและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และให้บริกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยสำยสัญญำณเพ่ือรับส่งข้อมูล  
สัญญำเลขที่  จ 116/2556 ลงวันที่  24 ธันวำคม 2556 เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ 
แก่ผู้ประกันตน นำยจ้ำง ลูกจ้ำง สถำนประกอบกำร และสถำนพยำบำล ซึ่งประกอบด้วยกำรสร้ำงอำคำรศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ำรอง และกำรติดตั้งระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
ชนิดสำรดับเพลิง NOVEC-1230 โดยติดตั้งใช้งำนเฉพำะบริเวณ ชั้น 1 ที่เป็นพ้ืนที่ติดตั้งระบบสนับสนุนทำงด้ำน
ไฟฟ้ำก ำลัง และในบริเวณ ชั้น 2 ที่เป็นพ้ืนที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ส ำหรับบริเวณ ชั้น 3 ที่เป็น
บริเวณพ้ืนที่ส ำนักงำน รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ชั้น 4 ที่เป็นพ้ืนที่ติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit : CDU)  
ของระบบแอร์ที่ใช้ส ำหรับห้อง Server ชั้น 2 ทั้งหมด และพ้ืนที่ที่เป็นห้องนอนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ โดยระบบ
ดับเพลิงที่ติดตั้งเป็นระบบดับเพลิงที่เป็นชนิดระบบสปริงเกอร์ ปัจจุบันระบบดับเพลิงดังกล่ำว มีอำยุกำรใช้งำน
ประมำณ 10 ปี ซึ่งระบบดับเพลิงด้วยสำรดับเพลิง NOVEC-1230 ถือเป็นเทคโนโลยีในรุ่นแรกๆ ที่มีกำรใช้งำน
สำรสะอำดในกำรดับเพลิง ตัวถังมีน้ ำหนักมำก และสำรดับเพลิง NOVEC-1230 จะมีกำรตกตะกอน เมื่อสำร
ดับเพลิงที่เก็บอยู่ในถังเป็นเวลำที่ยำวนำน ส่งผลให้กำรดับเพลิงไม่มีประสิทธิภำพไม่สำมำรถยับยั้งกำรดับเพลิง
ได้ในครั้งเดียว รวมทั้งตัวสำรมีรำคำค่อนข้ำงสูง ท ำให้ไม่สำมำรถน ำสำรดับเพลิงมำด ำเนินกำรซักซ้อมกำร
ดับเพลิงเพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นในระบบดับเพลิงได้ รวมถึงตัวสำรดับเพลิง NOVEC-1230 มีแนวโน้มทีจ่ะมีกำร
ยกเลิกกำรใช้งำนสำรภำยในปี 2025 จะส่งผลกระทบต่อระบบดับเพลิงที่ใช้สำร NOVEC-1230 โดยตรงท ำให้
ต้องปิดระบบดับเพลิงลง และในกรณีต้องด ำเนินกำรถอดถัง เพ่ือไปเติมสำรดับเพลิงดังกล่ำว กำรด ำเนินกำร
ต้องใช้ระยะเวลำเป็นเวลำนำน หรือกรณีไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำสำรดับเพลิงมำเติมได้ในอนำคตท ำให้ 
เกิดควำมเสี่ยงต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ไฟไหม้โดยไม่คำดคิดขึ้น 
ส ำหรับบริเวณพ้ืนที่ ชั้น 3 และชั้น 4 ที่เป็นกำรใช้งำนระบบดับเพลิงแบบสปริงเกอร์ จึงเห็นควรเปลี่ยนเป็นกำร
ใช้งำนระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) ด้วยเช่นกัน เนื่องจำกระบบดังกล่ำว มีกำรใช้น้ ำ
จ ำนวนมำกในกำรดับเพลิง ซึ่งอำจส่งผลกระทบท ำให้เกิดกำรมีน้ ำจ ำนวนมำกขังในบริเวณพ้ืนที่เป็นเวลำนำน 
และน้ ำดังกล่ำวอำจจะไหลเข้ำมำสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในห้อง Server บริเวณชั้น 2 ได้ 
รวมทั้งอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงของตัวอำคำรได้ รวมถึงหำกเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมกัน  
ทั้งอำคำร ท ำให้สำมำรถควบคุมกำรดับเพลิงได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เนื่องจำกเป็นกำรควบคุมกำรดับเพลิงด้วยระบบ
เดียวกันทั้งอำคำร 
 เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) มีระบบดับเพลิงในกำรยังยั้งเหตุเพลิงไหม้  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมเชื่อมั่นกำรใช้งำน เกิดควำมปลอดภัยแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง และสำมำรถ
ป้องกันควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำร รวมถึงสำรดับเพลิงมีควำมปลอดภัย (Nontoxic) อีกทั้งยัง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรจัดหำระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) 
จ ำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งำน เพ่ือทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง)  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดหำระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) จ ำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งำน
เพ่ือทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) 
 2.2 เพ่ือให้มีระบบกำรป้องกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมทันสมัย สำมำรถยับยั้งเหตุเพลิง
ไหม้ได้อย่ำงทันที เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  
 2.3 เพ่ือลดควำมเสี่ยง และป้องกันทรัพย์สินของทำงรำชกำรไม่ให้เกิดควำมเสียหำยเมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม้ 
รวมทั้งเพ่ือควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม้ และระบบดับเพลิงท ำงำน 
 2.4 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริกำร ตลอดจนผู้ รับบริกำรประกันสังคม 
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
 2.5 สำมำรถท ำกำรซักซ้อมระบบดับเพลิงได้ เพ่ือท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในประสิทธิภำพของระบบ
ดับเพลิง 
 
3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย   
 3.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  และกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 3.7 เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน
ประกันสังคม ณ วันประกำศประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1) กำรก ำหนดสัดส่วนในกำรเข้ำร่วมค้ำของคู่สัญญำ 
                         กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลักข้อตกลงฯ 
จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำ  
ของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย  
     (2) กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลักกิจกำรร่วมค้ำ
นั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ 
                        ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลักผู้เข้ำร่วม 
ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 
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   (3) กำรยื่นข้อเสนอของกิจกำรร่วมค้ำ 
                    (3.1) กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้มีกำรมอบหมำยผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอในนำมกิจกำรร่วมค้ำ กำรยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ 
                           ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้ เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ 
                    (3.2) กำรยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ให้ผู้เข้ำร่วมค้ำ
ที่ได้รับมอบหมำยหรือมอบอ ำนำจตำมข้อ (3.1) ด ำเนินกำรซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์กรณีท่ีมีกำร
จ ำหน่ำยเอกสำรซื้อหรือจ้ำง 
 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลำง 
 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่ำสุทธิของกิจกำร ดังนี้ 
         3.12.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่ำ 1 ปี 
ต้องมีมูลค่ำสุทธิของกิจกำร จำกผลต่ำงระหว่ำงสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินที่มีกำรตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่ำเป็นบวก 1 ปี สุดท้ำยก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 1 ปี สุดท้ำยก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมำยถึง งบแสดงฐำนะกำรเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงำนของรัฐ
ก ำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หำกวันยื่นข้อเสนอ
เป็นช่วงระยะเวลำที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำก ำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐำนะกำรเงินกับกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกรำคม – เดือนพฤษภำคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่
ในช่วงของกำรยื่นงบแสดงฐำนะกำรเงินกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ คือช่วงเดือนมกรำคม – เดือนพฤษภำคม 
กรณีนี้ให้สำมำรถยื่นงบแสดงฐำนะกำรเงินย้อนไปอีก 1 ปี ได้ 
    3.12.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย ซึ่งยังไม่มีกำรรำยงำนงบ
แสดงฐำนะกำรเงินกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ ซึ่งยังไม่มีกำรรำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ให้พิจำรณำกำรก ำหนดมูลค่ำของทุนจดทะเบียน 
โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ได้ช ำระมูลค่ำหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียน 
ไม่ต่ ำกว่ำ 20 ล้ำนบำท 
    3.12.3 ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บำทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำ โดยพิจำรณำจำกหนังสือรับรองบัญชีเงินฝำกไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย
ต้องมีเงินฝำกคงเหลือในกำรบัญชีธนำคำรเป็นมูลค่ำ 1 ใน 4 ของมูลค่ำงบประมำณของโครงกำรหรือรำยกำรที่
ยื่นเสนอในแต่ละครั้ง และหำกเป็นผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ
รับรองบัญชีเงินฝำกที่มีมูลค่ำดังกล่ำวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนำมในสัญญำ 
   3.12.4 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่ำสุทธิของกิจกำรหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียง
พอที่จะเข้ำยื่นข้อเสนอ สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 
                          (1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือบุคคลธรรมดำ
ที่ถือสัญชำติไทยผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่ำงบประมำณ
ของโครงกำรหรือรำยกำรที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนำคำรภำยในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำ
ประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ทรำบ โดยพิจำรณำจำกยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่ส ำนักงำนใหญ่รับรอง หรือที่ส ำนักงำนสำขำรับรอง 
(กรณีที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกส ำนักงำนใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน 

(2) กรณีผู้ยื่น... 



 - 4 -  
 

         (2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรือบุคคล
ธรรมดำที่มิได้ถือสัญญำชำติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของ
มูลค่ำงบประมำณของโครงกำรหรือรำยกำรที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนำคำรต่ำงประเทศหรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์  
และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรกลำงต่ำงประเทศนั้น ตำมรำยชื่อบริษัทที่ธนำคำรกลำง
ต่ำงประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยพิจำรณำจำกยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่ส ำนักงำนใหญ่รับรอง หรือ  
ที่ส ำนักงำนสำขำรับรอง (กรณีได้รับมอบอ ำนำจจำกส ำนักงำนใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันที่ยื่น
ข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน 
    3.12.5 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรือบุคคล
ธรรมดำที่มิได้ถือสัญชำติไทยตำมข้อ 3.12.2 ข้อ 3.12.3 และข้อ 3.12.4 (2) มูลค่ำจะต้องเป็นไปตำมอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำตำมประกำศที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ในช่วงระหว่ำงวันที่เผยแพร่ประกำศ  และ
เอกสำรประกวดรำคำในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) จนถึงวันเสนอรำคำ 
   ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสำรที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำสุทธิของ
กิจกำรแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสำรดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรรับรองตำมระเบียบกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ว่ำด้วยกำรรับรองเอกสำร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดโดยจะต้องยื่นเอกสำรดังกล่ำวในวันที่ยื่น
ข้อเสนอ หำกผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีกำรยื่นเอกสำรดังกล่ำวมำพร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอให้ถือว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำย
นั้นยื่นเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ 
  3.12.6 กรณีตำม 3.12.1 – 3.12.5 ยกเว้นส ำหรับกรณีดังต่อไปนี้  

 (1) กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยในประเทศ 
  (2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยที่อยู่ระหว่ำงกำรฟ้ืนฟูกิจกำรตำม
พระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2483 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3 .13 ผู้ ยื่ นข้อ เสนอต้องมีผลงำนด้ ำนระบบดับเพลิ ง อัตโนมัติ แบบหมอกน้ ำ  (Water Mist) 
ส ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งหมด ดังนี้ 

  3.13.1 กำรขำยพร้อมติดตั้ง  
  3.13.2 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ ์

 โดยผลงำนดังกล่ำวต้องมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 12,000,000 บำท (สิบสองล้ำนบำทถ้วน) ในสัญญำเดียว 
ในระยะเวลำย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเป็นผลงำนที่แล้วเสร็จ นับถึงวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ ซึ่งเป็นคู่สัญญำ
ตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนๆ  
ซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนเอกชน หรือ
ธนำคำร ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบส ำเนำสัญญำและส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน มำในวันยื่นเอกสำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งส ำนักงำนประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตำมท่ีเสนอ 
 3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเอกสำรหนังสือรับรองต่ำงๆ ยื่นพร้อมในวันยื่นเสนอรำคำ ดังนี้  
  3.14.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จำกบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจ ำหน่ำย 
ในประเทศที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำหรับโครงกำรนี้  เพ่ือป้องกันสินค้ำลอกเลียนแบบ 
สินค้ำน ำมำประกอบใหม่ หรือสินค้ำเก่ำเก็บ โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ยังไม่เคยมีกำรใช้งำนมำก่อน
ต้องเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสำยกำรผลิต และยังมีแผนกำรจัดจ ำหน่ำยต่อไปอีกอย่ำงน้อย 5 ปี และกำรให้บริกำร
หลังกำรขำย มำในวันยื่นเอกสำรกำรประกวดรำคำส ำหรับระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist)  
   

3.14.2 ผู้ยื่น… 
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  3.14.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีบุคลำกร หรือผู้เชี่ยวชำญที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
หรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ หรือทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน เพ่ือช่วย
ตรวจสอบ และควบคุมให้กำรด ำเนินงำนในโครงกำรฯ ได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำน และปลอดภัย โดยมี
ประสบกำรณ์ในกำรออกแบบหรือติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) ส ำหรับศูนย์
คอมพิวเตอร์ และแสดงหลักฐำนมำพร้อมกำรเสนอรำคำ ดังนี้ 
   - เอกสำรแสดงประสบกำรณ์ในกำรออกแบบหรือติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
แบบหมอกน้ ำ (Water Mist) ส ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 - ส ำเนำเอกสำรกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
         3.14.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีควำมเชี่ยวชำญในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ส ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ 
เดิมที่ติดตั้งใช้งำน และระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) ใหม่ ที่ก ำลังจะติดตั้งโดยต้องได้รับ
กำรรับรองจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย เพ่ือให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิค 
กำรติดตั้งระบบกำรรื้อถอนระบบ และตัดถ่ำยระบบ เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรตัดถ่ำย กำรใช้งำนระบบได้อย่ำง
ต่อเนื่องและรื้อถอนอุปกรณ์เดิมอย่ำงปลอดภัย โดยน ำเอกสำรมำเสนอในวันยื่นเอกสำรเสนอรำคำ ทั้งนี้  
ในกรณีเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรติดตั้งรื้อถอน และกำรตัดถ่ำยระบบดังกล่ำว ภำระหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบทั้งหมด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นฝ่ำยรับผิดชอบทั้งสิ้น 
  3.14.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท ำให้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) ที่เสนอ
สำมำรถท ำงำนร่วมกับระบบบริหำรจัดกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management: DCIM) 
ที่หน่วยงำนใช้อยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้จะต้องได้รับกำรรับรองจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทน
จ ำหน่ำยในประเทศไทย และในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบบริหำรจัดกำรศูนย์คอมพิวเตอร์เดิมได้   
ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องจัดหำระบบที่มคีุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำที่หน่วยงำนใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน 
  3.14.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท ำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดของข้อก ำหนดโครงกำรจัดหำ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) จ ำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งำนเพ่ือทดแทนระบบเดิม 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) ที่ เสนอเป็นรำยข้อทุกข้อ โดยใช้ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำร
เปรียบเทียบตำมตำรำงที่ 1 ในกำรเปรียบเทียบรำยกำรดังกล่ำว หำกกรณีที่ต้องมีกำรอ้ำงอิงข้อควำมหรือ
เอกสำรในส่วนอ่ืนที่จัดท ำเสนอมำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่ำงชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำยไว้ใน
เอกสำรเปรียบเทียบด้วยว่ำสิ่ งที่ ต้องกำรอ้ำงอิงถึ งนั้นอยู่ ในส่วนใดต ำแหน่งใดของเอกสำรอ่ืนๆ  
ที่จัดท ำเสนอมำส ำหรับเอกสำรที่อ้ำงอิงถึงให้หมำยเหตุ หรือขีดเส้นใต้หรือระบำยสีพร้อมเขียนหัวข้อก ำกับไว้  
เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบกับเอกสำรเปรียบเทียบได้ง่ำย และตรงกันด้วย ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งเอกสำร
เปรียบเทียบพร้อมเอกสำรอ้ำงอิงทั้งหมด หำกผู้ยื่นข้อเสนอไม่ด ำเนินกำรตำมข้อนี้ ส ำนักงำนประกันสังคม  
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขดังกล่ำว   

        ตำรำงที่ 1 ตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
อ้างถึงข้อ ข้อก้าหนด/อุปกรณ์ 

ที่ต้องการ 
ข้อก้าหนด/อุปกรณ์ 

ที่น้าเสนอ 
เปรียบเทียบ เอกสารอ้างอิง 

ระบุหัวข้อให้
ตรงกับหัวข้อที่
ระบุในเอกสำร
ประกวดรำคำ 

ให้น ำรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะที่
ส ำนักงำนประกันสังคม
ก ำหนดมำใส่ในช่องนี้ 

ให้ระบุคุณลักษณะ
เฉพำะที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
น ำมำเสนอ 

ตรงตำม
ข้อก ำหนด/
ดีกว่ำข้อก ำหนด 

ระบุหมำยเลขหน้ำ 
ของเอกสำรอ้ำงอิง
ของผู้ยื่นข้อเสนอ 

   

3.14.6 ส ำนักงำน… 
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  3.14.6 ส ำนักงำนประกันสังคมสงวนสิทธิที่จะขอเอกสำรชี้แจงเพ่ิมเติมจำกผู้ยื่นข้อเสนอและผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดส่งเอกสำรชี้แจง (Clarification) เพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมก ำหนด หำกมิได้แจ้งก ำหนดไว้ให้ถือว่ำต้องจัดส่งภำยใน 3 วัน มิฉะนั้นส ำนักงำนประกันสังคม  
จะตัดสิทธิกำรเข้ำประกวดรำคำ  
 
4. ข้อปฏิบัติของผู้ขาย  
 4.1 ผู้ขำยจะต้องมีผู้ควบคุมงำน ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนรื้อถอนครุภัณฑ์เดิม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งงำนติดตั้งครุภัณฑ์ที่ประกวดรำคำซื้อ พร้อมแนบส ำเนำใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ได้แก่สำขำ
วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำระดับสำมัญวิศวกร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ
ประทับตรำบริษัท โดยต้องควบคุมดูแลงำน และประสำนงำนได้ตลอดเวลำขณะปฏิบัติงำน ทั้งนี้ให้น ำเอกสำร
ดังกล่ำวเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 
 4.2 กำรแต่งกำยของผู้ปฏิบัติงำนทั้งหมดต้องมีชุดท ำงำน (เสื้อ) เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน และติดบัตร
พนักงำนของผู้ขำยที่หน้ำอกเสื้อทุกคน 
 4.3 ในระหว่ำงด ำเนินงำนติดตั้ง รื้อถอน และปรับปรุง ผู้ขำยจะต้องจัดหำวัสดุปกคลุมบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่ำว เพ่ือไม่ให้เกิดกำรช ำรุดเสียหำยต่อทรัพย์สินของส ำนักงำนประกันสังคม หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำยต่อ
ทรัพย์สินของส ำนักงำนประกันสังคม ผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด และหลังจำก
สิ้นสุดงำนในแต่ละวัน ผู้ขำยจะต้องจัดเจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำควำมสะอำดพ้ืนที่หลังจำกกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จ 
ของทุกวัน  
 4.4 ผู้ขำยจะต้องเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทุกครั้งที่มีกำรจัดประชุม 
 
5. ขอบเขตการด้าเนินงาน 

 โครงกำรจัดหำระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) จ ำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งำน 
เพ่ือทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) มีรำยละเอียดดังนี้ 
 5.1 กำรส ำรวจ ศึกษำออกแบบ และแผนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
       5.1.1 ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรส ำรวจพื้นที่ในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
     5.1.1.1 ผู้ขำยจะต้องส ำรวจพ้ืนที่ เพ่ือศึกษำรำยละเอียดขั้นตอนกำรรื้อถอนระบบ
ดับเพลิงเดิม และอุปกรณ์ชุดเดิมที่เกี่ยวข้องออกจำกพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบ และทรัพย์สินของ
ทำงส ำนักงำนประกันสังคมทีม่ีกำรใช้งำนอยู ่
     5.1.1.2 ผู้ขำยจะต้องส ำรวจพ้ืนที่ เพ่ือศึกษำรำยละเอียด ขั้นตอนกำรจัดเตรียมพ้ืนที่
ที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือติดตั้งระบบดับเพลิงใหม่ในโครงกำรฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ให้สำมำรถรองรับกำรกระจำยน้ ำหนักได้อย่ำงเหมำะสม ตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งอุปกรณ์ในโครงกำรฯ 
   5.1.1.3 ผู้ขำยจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ที่รื้อถอนในพ้ืนที่ที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด 
ส ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ระบบดับเพลิงเดิมที่รื้อถอนทั้งหมด เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพ่ือควำม
ปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน 
  5.1.2 ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรออกแบบส ำหรับกำรติดตั้ง หรือรูปแบบรำยกำร ต ำแหน่งพ้ืนที่
ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบในโครงกำรฯ โดยแสดงรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนแยกรูปแบบรำยกำรตำมอุปกรณ์ และ
ระบบ ดังนี้ 
   5.1.2.1 ผู้ขำยต้องท ำกำรออกแบบกำรติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ  
(Water Mist) จ ำนวน 1 ระบบ  
 

5.1.2.2 ผู้ขำยต้อง… 
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   5.1.2.2 ผู้ขำยต้องท ำกำรออกแบบรำยกำรอ่ืนใด ที่มีควำมเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำร
ในโครงกำรฯ นี้  
  5.1.3 ผู้ขำยจะต้องจัดท ำแผนด ำเนินงำนโครงกำรฯ โดยก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร
แต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน และให้มีควำมสอดคล้องกับระยะเวลำที่ก ำหนดในโครงกำรฯ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในโครงกำรฯ พิจำรณำอนุมัติก่อนเริ่มด ำเนินกำรภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำ 
  5.1.4 ผู้ขำยจะต้องแจ้งรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำมำปฏิบัติงำนทั้งหมดในโครงกำรฯ เพ่ือขออนุมัติ
กำรเข้ำ-ออกพ้ืนที่ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) ตำมมำตรฐำน ISO27001 
 5.1.5 ผู้ขำยต้องด ำเนินกำรจัดหลักสูตร เพ่ือฝึกอบรมในโครงกำรจัดหำระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
แบบหมอกน้ ำ (Water Mist) จ ำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งำนเพ่ือทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง 
(จังหวัดระยอง) โดยบุคคลำกรต้องมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในหลักสูตรที่จะท ำกำรฝึกอบรม ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องของส ำนักงำนประกันสังคม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน  
 5.1.6 ผู้ขำยจะต้องส่งมอบคู่มือกำรปฏิบัติงำน เอกสำรประกอบ และเอกสำรอ้ำงอิงเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ทุกระบบในโครงกำรฯ โดยมีรำยละเอียดของเอกสำรต่ำงๆ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อย่ำงน้อย ดังนี้ 
         5.1.6.1 คู่มือกำรใช้งำนฉบับสมบูรณ์ (ภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ) จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 
1 เล่ม พร้อมไฟล์ 
         5.1.6.2 คู่มือกำรแก้ไขปัญหำฉบับสมบูรณ์ (ภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ) จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 เล่ม พร้อมไฟล์ 
         5.1.6.3 แบบรำยกำร (As-Build drawing) ชุดสมบูรณ์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด พร้อมไฟล์ 
 5.2 ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์ในโครงกำรฯ ตำมมำตรฐำนกำรติดตั้ง ในกรณีที่กำรติดตั้ง
ระบบส่งผลกระทบกับโครงสร้ำงอำคำรต้องมีวิศวกรโยธำรับรอง โดยจะต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุก่อนด ำเนินกำรติดตั้ง 
 5.3 ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ หำกผู้ขำยมีควำมจ ำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบ 
รำยกำรในกำรติดตั้ ง อุปกรณ์ที่ ได้ออกแบบไว้  (Shop drawing) หรือแผนกำรด ำเนินงำน หรืออ่ืนใด
นอกเหนือจำกที่ได้พิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินกำรไปแล้วนั้น ผู้ขำยจะต้องท ำกำรแจ้งต่อคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุให้รับทรำบ และขออนุมัติก่อนกำรด ำเนินงำนทุกครั้ง 
 5.4 ผู้ขำยจะต้องจัดส่งแคตตำล๊อก และ/หรือรูปแบบตัวอย่ำงวัสดุ ตำมรำยละเอียดที่เสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุตรวจสอบพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 

 5.5 กรณีหำกผู้ขำยมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร เจำะ ทุบ กรีด ตัด หรือกระท ำอ่ืนใด กับผนัง หรือ
พ้ืนผิว หรือกระทบต่อโครงสร้ำงตัวอำคำรของส ำนักงำนประกันสังคม ในกำรด ำเนินกำรติดตั้งระบบ หรือ
เชื่อมโยงระบบ ระหว่ำงชั้นภำยในอำคำร เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรปิด อุด หรือคืนสภำพ
พ้ืนผิว หรือช่องผนังอำคำรให้เรียบร้อย และให้มีสภำพควำมมั่นคงแข็งแรงกลับคืนเหมือนเดิม     
 5.6 ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ หำกผู้ขำยมีเจตนำ หรือไม่เจตนำ อันส่งผลกระทบท ำให้
ระบบ หรือทรัพย์สินของทำงส ำนักงำนประกันสังคมเสียหำย ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบทั้งหมดผู้ขำยจะต้อง
เป็นฝ่ำยรับผิดชอบทั้งสิ้น 
 5.7 ในกรณีส ำนักงำนประกันสังคม มีควำมจ ำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ำยระบบ หรืออุปกรณ์ในโครงกำรนี้  
ไปยังพ้ืนที่อ่ืนใด นอกเหนือจำกพ้ืนที่ติดตั้งในโครงกำรฯ ให้เป็นภำระรับผิดชอบของผู้ขำยในกำรเคลื่อนย้ำย 
และติดตั้งให้ใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนประกันสังคม 
 
 

6. ข้อก ำหนด... 
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6. ข้อก้าหนดทางเทคนิค 
 โครงกำรจัดหำระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) จ ำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งำน 
เพ่ือทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) ประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบดับเพลิง
อัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) จ ำนวน 1 ระบบ 
 6.1 ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรออกแบบ จัดหำ ติดตั้ง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) 
ส ำหรับอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) จ ำนวน 4 ชั้น โดยกำรด ำเนินกำรต้องไม่ส่งผลกระทบ
แกร่ะบบภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ต้องหยุดชะงักในกำรให้บริกำร รวมถึงกำรรื้อถอนระบบดับเพลิงของเดิมออก 
และซ่อมแซมส่วนที่ช ำรุดเสียหำยให้กลับคืนเหมือนเดิม 
 6.2 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) จ ำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งำนเพ่ือทดแทน
ระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) ซึ่งมีคุณลักษณะอย่ำงน้อยเทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
  6.2.1 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) จะต้องท ำกำรออกแบบและติดตั้ง
เป็นกำรเฉพำะส ำหรับโครงกำรนี้ โดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และระบบดับเพลิงชนิดนี้โดยตรง โดยยึดถือตำม
มำตรฐำนอ้ำงอิงขั้นต่ ำ คือ NFPA 750 National Fire Protection Association (Water Mist Fire 
Protection System) หรือมำตรฐำนกำรป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรม 
รำชูปถัมป ์(วสท.) 
  6.2.2 อุปกรณ์หลักของระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) ได้แก่ หัวฉีด (Nozzle) 
ท่อสแตนเลส (Stainless Pipe) วำล์ว (Valve) และชุดจ่ำยน้ ำดับเพลิง (Pump) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่อยู่ภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์เดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ประเภท ท่อน้ ำ, ท่อลม และถังเก็บน้ ำ (Water Tank) 
และอุปกรณ์ประกอบระบบอ่ืนๆ (Components and System) ซึ่งจะต้องเป็นของใหม่มีคุณภำพดี  
  6.2.3 ก่อนกำรติดตั้ง ขนำดของท่อรวมถึงแนวท่อจะต้องได้รับกำรปรับให้เหมำะสมกับพ้ืนที่  
ที่จะติดตั้งจริงด้วยกำรใช้โปรแกรมค ำนวณแรงดันในเส้นท่อ (Hydraulic Calculation Software) ที่ได้รับกำร
รับรองจำก FM Approved และลงนำมรับรองโดยวิศวกร และส่งให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำ
อนุมัติก่อนด ำเนินกำรติดตั้ง 
  6.2.4 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) เป็นระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีกำร
ใช้กำรฉีดน้ ำที่เป็นละอองฝอยละเอียดมำก ซึ่งต้องมีขนำดของละอองเฉลี่ยไม่เกิน 200 ไมครอน ควำมละเอียด
ของละอองฝอยของหยดน้ ำปริมำณมำกท ำให้เกิดเป็นสภำพเหมือนหมอก โดยมีคุณสมบัติในกำรควบคุมและ 
กำรดับเพลิงได้ด้วยกำรลดควำมร้อนของเปลวไฟ (Cooling) กำรสกัดกั้นออกซิเจนและเข้ำแทนที่ออกซิเจน  
โดยฝอยน้ ำที่ระเหย เป็นไอ (Inerting) และกั้นรังสีควำมร้อน (Radiant Heat Blocking) ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ 
  6.2.5 ส่วนประกอบของระบบ (System Component) 
   6.2.5.1 ท่อ และข้อต่อที่ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) นี้
จะต้องสำมำรถทนต่อควำมดันของกำรใช้งำน ส ำหรับประเภทควำมดันของระบบ แต่ละระบบควำมดันสูงได้ 
เป็นอย่ำงดีโดยที่ท่อ และข้อต่อต้องสำมำรถทนต่อควำมดันของกำรใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 1.5 เท่ำของแรงดันใช้งำน
ท่อที่จะใช้จะต้องเป็นชนิดสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) เกรด 316 (AISI 316 L) ตำมมำตรฐำน  
EN 10217-7/EN ISO1127 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ผลิต ส่วนข้อต่อต้องเป็นชนิด Compression Type  
ท ำจำกสแตนเลสสตีล โดยที่ไม่ต้องท ำเกลียวที่ปลำยท่อ ซึ่งเหมำะต่อกำรใช้งำนในระบบควำมดันสูง  
(High Pressure) และในกำรเชื่อมต่อท่อต้องเป็นกำร ขันอัดเท่ำนั้น ห้ำมเชื่อมและท ำเกลียวที่ปลำยท่อ 
 
 
 

6.2.5.2 หัวฉีด… 
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   6.2.5.2 หัวฉีด (Water Mist Discharge Nozzle) หัวฉีดส ำหรับระบบดับเพลิง
อัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) ส ำหรับโครงกำรนี้ เป็นหัวฉีดแบบเปิด (Open Type) หรือหัวฉีดแบบปิด 
(Close Type) ท ำด้วยวัสดุสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) หรือทองเหลือง (Brass) มีค่ำ K-Factor หรือ
อัตรำของปริมำตรน้ ำต่อระดับแรงดันที่เหมำะสมต่อควำมสูงและพ้ืนที่  ตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต และต้องมี
เอกสำร หรือแคตตำล๊อกระบุควำมสำมำรถใช้งำนในควำมสูงได้ในแต่ละพ้ืนที่  โดยที่หัวฉีดต้องบ่งบอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ลงบนหัวฉีดอย่ำงถำวร เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ขนำดของท่อฉีด (Orifice) เป็นต้น 
   6.2.5.3 วำล์ว (Valve) วำล์วที่ใช้ตำมระบบนี้ต้องเป็นวำล์วที่ออกแบบมำ เพ่ือใช้ได้
กับกำรท ำงำนในระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) เท่ำนั้น พร้อมทั้งสำมำรถท ำงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรออกแบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และจะต้องสำมำรถทนควำมดันใช้งำนได้สูงสุดตำม 
ที่ก ำหนดไว้แต่ละประเภทควำมดันของระบบ แต่จะต้องไม่น้อยกว่ำ 140 บำร์ พร้อมทั้งสำมำรถสั่งกำรท ำงำน
ได้ด้วยมือ (Manual) และแบบอัตโนมัติ (Automatic) 
    6.2.5.3.1 วำล์วหลักแบบชะลอน้ ำเข้ำ (Pre-Action Valve) สำมำรถสั่งกำร
ท ำงำนได้ด้วยมือ (Manual) และแบบอัตโนมัติ (Automatic) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  - Body : Stainless Steel หรือ Brass 
  - Connections : Cutting Ring DIN2353 
  - Max. Working Pressure : 200 bar 
  - Water Outlet Pipe : Cutting Ring DIN 2353 
  - Water Inlet Pipe : Cutting Ring DIN 2353 

    6.2.5.3.2 วำล์วแบบบอล (Ball Valve) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - Body : Stainless Steel 
  - Connections : Cutting Ring DIN 2353 
  - Max. Working Pressure : 200 bar 

    6.2.5.3.3 วำล์วกันกลับ (Non-Return Valve) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - Body : Stainless Steel 
  - Connections : Cutting Ring DIN2353 
  - Max. Working Pressure : 200 bar 
        - Opening Pressure : 1.5 bar (Standard Spring) 

   6.2.5.4 ชุดเครื่องจ่ำยน้ ำดับเพลิง (Electric Pump Unit) เป็นเครื่องส่งจ่ำยน้ ำชนิด
แรงดันสูง โดยเครื่องส่งน้ ำจะถูกขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ประกอบและผลิตส ำเร็จรูปมำจำกโรงงำนผู้ผลิตโดยตรง  
ได้รับรองจำกสถำบันที่น่ำเชื่อถือ เช่น FM หรือ VDS เป็นต้น พร้อมกับส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส ำคัญอย่ำงน้อย ดังนี้ 

 - Electric Motor 
 - Pump: Modular Type 
 - High Pressure Pump  
 - Max Pressure: 140 bar 
 - Norminal Output Pressure: (Standby State): 25 bar 
 - Norminal Output Pressure: (Activate State): 95 - 130 bar 
 - Motor Start By Frequency Convertor  
         - Pressure Relief Valve, Stabilization Valve, Water Inlet, Outlet  
         - High Pressure Line, Safety Valve  
 

- Touch Screen… 
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         - Touch Screen Graphical User Interface 
         - PLC-Based Pump Controller 

   6.2.5.5 ตู้ Control ประกอบ และผลิตส ำเร็จรูปมำจำกโรงงำนผู้ผลิตโดยตรงมี
ส่วนประกอบอย่ำงน้อย ดังนี้ 
    - หน้ำจอแสดงผลแบบสัมผัส Touch Screen 
    - ควบคุมกำรท ำงำนด้วยชุด PLC  
    - สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของ Feed Water Pump ได ้
    - ปุ่มและสวิทซ์ต่ำงๆ เช่น Lamp Test, Start Stop 
    - ไฟแสดงสถำนะเช่น Pump Unit Fault, Main Supply, Pump –Running 
   6.2.5.6 ถังเก็บน้ ำดับเพลิง (Water Tank) ตัวถังท ำจำกวัสดุชนิด Stainless Steel 
หรือตำมมำตรฐำนผู้ผลิต กำรออกแบบขนำดปริมำตร และควำมหนำของถังจะต้องสอดคล้องรองรับกับปริมำณ
ของน้ ำที่ใช้ในโครงกำรฯ ได้อย่ำงเพียงพอเหมำะสม จะต้องมีแท่นหรือฐำนติดตั้ง เพ่ือรองรับตัวถังได้อย่ำง
แข็งแรงตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอก (Water Mist) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 13,000 ลิตร 
โดยมีวิศวกรโยธำรับรองในกำรติดตั้ง 
  6.2.6 กำรทดสอบ (System Operation Test) กำรทดสอบระบบจะต้องทดสอบโดยกำรให้
ระบบท ำงำนจริง จะกระท ำเมื่อติดตั้งระบบแล้วเสร็จเพ่ือท ำกำรตรวจสอบรูปแบบกำรฉีดของหัวฉีด กำรรั่วของ
ระบบท่อและอุปกรณ์ประกอบ กำรอุดตันในหัวฉีดและภำยในท่อ กำรท ำงำนของระบบในส่วนที่สัมพันธ์กับ
อุปกรณ์และ/หรือระบบอ่ืนๆ สมรรถนะกำรท ำงำนจริงของระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่ำอุปกรณ์ทุกๆ ส่วนท ำงำนได้
อย่ำงสมบูรณ์   
 
7. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินงำนตำมรำยกำรข้อก ำหนด และขอบเขตของงำนให้แล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดเวลำ 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
8. การส่งมอบงาน และเงื่อนไขการช้าระเงิน 
     งวดงานที่ 1 ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 5 ของวงเงินตำมสัญญำฯ ตำมที่ตกลงท ำสัญญำแล้วเสร็จ 
ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และจะจ่ำยให้เมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำร 
   - ส่งมอบแผนกำรด ำเนินงำน วัสดุ ครุภัณฑ์ ส่งมอบแบบกำรติดตั้งแสดงแนวท่อ 
ทุกระบบก ำหนดแนวท่อ ต ำแหน่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่จะติดตั้งจริง ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
พิจำรณำเห็นชอบ 
   - ผู้ ขำยจะต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำวันพร้อมรูปภำพประกอบเป็นรูปเล่ม  
และรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประจ ำเดือนส่งให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำงวด 1 ชุด 
 งวดงานที่ 2 ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 45 ของวงเงินตำมสัญญำฯ ตำมที่ตกลงท ำสัญญำแล้วเสร็จ 
ภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และจะจ่ำยให้เมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

  - ส่งมอบชุดปั้มแรงดันสูง (Electric Pump Unit) 
  - ส่งมอบถังเก็บน้ ำดับเพลิง (Water Tank) 
  - ด ำเนินกำรติดตั้งระบบฯ ชั้น 3-4  
  - ส่งมอบชุดระบบท่อทำงเดินน้ ำ ชั้น 3-4 
  - ส่งมอบชุดวำล์วควบคุม ชั้น 3-4  
  - ส่งมอบชุดหัวฉีดละอองน้ ำ (Nozzle) ชั้น 3-4 

- ส่งมอบ... 
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  - ส่งมอบชุดอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ชั้น 3-4 
  - ด ำเนินกำรรื้อถอนระบบดับเพลิงเดิม ซ่อมแซมฝ้ำ และบริเวณอ่ืนๆ ของ ชั้น 3-4  

ให้เรียบร้อย  
   - ขนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอนของ ชั้น 3-4 ไปไว้ที่อำคำรสถำนที่ที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมก ำหนด พร้อมวัสดุปกคลุมปกปิดให้เรียบร้อย 

    - ท ำควำมสะอำดบริเวณ ชั้น 3-4 ให้เรียบร้อย 
   -  ผู้ ขำยจะต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำวันพร้อมรูปภำพประกอบเป็นรูปเล่ม  
และรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำเดือนส่งใหแ้ก่ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำงวด 1 ชุด 
 งวดงานที่ 3 ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 50 ของวงเงินตำมสัญญำฯ ตำมที่ตกลงท ำสัญญำแล้วเสร็จ  
ภำยใน 270 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และจะจ่ำยให้เมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
    - ส่งมอบชุดระบบท่อทำงเดินน้ ำ ชั้น 1-2 
   - ส่งมอบชุดวำล์วควบคุม ชั้น 1-2 
   - ส่งมอบชุดหัวฉีดละอองน้ ำ (Nozzle) ชั้น 1-2  
   - ส่งมอบชุดอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ชั้น 1-2 
   - ด ำเนินกำรติดตั้งระบบ ชั้น 1-2 
   - ด ำเนินกำรรื้อถอนระบบดับเพลิงเดิม ซ่อมแซมฝ้ำ และบริเวณอ่ืนๆ ของชั้น 1-2  
ให้เรียบร้อย  
   - ซ่อมแซมส่วนที่ช ำรุดเสียหำยทั้งหมดให้เหมือนเดิม พร้อมทั้งท ำควำมสะอำด 
ชั้น 1-4 ทั้งหมด 
   - ขนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอนไปไว้ที่อำคำรสถำนที่ที่ส ำนักงำนประกันสังคม 
ก ำหนดพร้อมวัสดุปกคลุมปกปิดให้เรียบร้อย       
   - ผู้ขำยจะต้องเสนอรำยละเอียดแผนกำรตรวจรับระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ ำ  
(Water Mist) ดังกล่ำว พร้อมท ำตำรำงแสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรทดสอบ/กำรตรวจสอบ และวิธีกำร
ทดสอบ/กำรตรวจสอบ ในแต่ละรำยกำรตำมข้อ 6 ซึ่งจะต้องมีกำรด ำเนินกำรทดสอบใช้งำนอุปกรณ์ให้
ครบถ้วนตำมรำยกำรต่ำงๆ ทีก่ ำหนด 
   - ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ พร้อมคู่มือกำรใช้งำน  
      - ผู้ขำยจะต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำวันพร้อมรูปภำพประกอบ  เป็นรูปเล่ม  
และรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประจ ำเดือนส่งให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำงวด 1 ชุด 
     - ผู้ ขำยจะต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำวันพร้อมรูปภำพประกอบเป็นรูปเล่ม  
และรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำเดือนทั้งโครงกำรฯ ส่งให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคมจ ำนวน 1 ชุด  
   - ผู้ขำยจะต้องจัดท ำรูปแบบผังแสดงงำนระบบ และแปลนงำนต่ำงๆ เป็นรูปเล่ม 
และรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใหแ้ก่ส ำนักงำนประกันสังคม จ ำนวน 1 ชุด 
     - ผู้ขำยจะต้องส่งมอบคู่มือกำรปฏิบัติงำนเอกสำรประกอบ และเอกสำรอ้ำงอิง
เกี่ยวกับอุปกรณ์ทุกระบบในโครงกำรฯ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เล่ม พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
           1) คู่มือกำรใช้งำนฉบับสมบูรณ์ (ภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ)  
     2) คู่มือกำรแก้ไขปัญหำฉบับสมบูรณ์ (ภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ)   
     - ผู้ขำยจะต้องจัดท ำติดสติ๊กเกอร์แสดงสถำนที่ติดต่อสำยด่วน (Hot-Line) อย่ำงย่อ 
ติดที่หน้ำเครื่องให้ชัดเจน  
 
 

9. กำรรับประกัน... 
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9. การรับประกัน การบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ 
 9.1 ผู้ขำยต้องรับประกันควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงกำรจัดหำระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบ 
หมอกน้ ำ (Water Mist) จ ำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งำน เพ่ือทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง 
(จังหวัดระยอง) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี นับถัดจำกวันที่ส ำนักงำนประกันสังคม รับมอบงำนถูกต้องครบถ้วน
ตำมสัญญำเรียบร้อยแล้ว หำกครบระยะเวลำ 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่สิ้นปีปฏิทิน ผู้ขำยจะต้องรับประกันต่อไปจนถึง
วันที่ 31 ธันวำคมในปีปฏิทินนั้นๆ 
 9.2 ในช่วงระยะเวลำของกำรรับประกัน หำกอุปกรณ์ในโครงกำรดังกล่ำว ช ำรุดหรือเกิดขัดข้อง  
ทั้งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดเสียหำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
ไม่ว่ำจะเป็นกรณีปัญหำบำงส่วน หรือทั้งระบบ ในเวลำสัปดำห์ละ 7 วัน วันละ 24 ชั่วโม ง 7 x 24  
(ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ผู้ขำยจะต้องจัดให้มีช่ำงที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญมำจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้
อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดีตำมปกติ โดยต้องเข้ำมำด ำเนินกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำของระบบ
และอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จ และอยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ภำยใน 4 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลำที่ได้รับ
แจ้งผ่ำนทำงโทรสำร (FAX) หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือแจ้งให้ทรำบทำงวำจำหรือทำง
โทรศัพท์ ไม่ว่ำวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นเวลำเริ่มต้น เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณระยะเวลำในกำรเข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไข หำก
ผู้ขำยไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ผู้ขำยจะต้องจัดหำอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ หรือดีกว่ำมำทดแทนให้กับส ำนักงำนประกันสังคมใช้งำน จนกว่ำจะสำมำรถซ่อมแซม
แก้ไขได้แล้วเสร็จภำยในเวลำ 12 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคมผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบทรำบในทันที 
 9.3 กำรบ ำรุงรักษำแบบป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำร
บ ำรุงรักษำระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ ำ (Water Mist) ดังกล่ำว อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้
จัดส่งแผนในกำรบ ำรุงรักษำ และจัดท ำรำยงำนผลกำรบ ำรุงรักษำตลอดช่วงระยะเวลำกำรรับประกัน 

 
10. ค่าปรับ 
 10.1 กรณีส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือกรณีติดตั้งไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดสัญญำ 
  10.1.1 หำกผู้ขำยไม่ส่งมอบ และติดตั้งบำงรำยกำรหรือทั้งหมดภำยในก ำหนดเวลำ หรือส่ง
มอบไม่ตรงตำมข้อก ำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อก ำหนด หรือส่งมอบ และติดตั้งแล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดแต่ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือใช้งำนได้ไม่ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด หรือผู้ขำยไม่
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ส ำนักงำนประกันสังคมมีสิทธิที่จะไม่รับอุปกรณ์ต่ำงๆ ในระบบนั้น  
และถือว่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในระบบดังกล่ำว ยังไม่ส่งมอบ ซึ่งส ำนักงำนประกันสังคมมีสิทธิที่จะใช้งำนอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในระบบที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนนั้นได ้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ โดยผู้ขำยจะต้องช ำระค่ำปรับกรณีส่งมอบไม่
ถูกต้องครบถ้วน หรือกรณีติดตั้งไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์)  
ของมูลค่ำสัญญำ นับถัดจำกวันครบก ำหนดตำมสัญญำ จนถึงวันที่ผู้ขำยได้น ำอุปกรณ์มำส่งมอบ และติดตั้ง
ให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคมจนถูกต้องครบถ้วนตำมข้อก ำหนด  
  10.1.2 ถ้ำส ำนักงำนประกันสังคม เห็นว่ำผู้ขำยไม่อำจปฏิบัติตำมสัญญำต่อไปได้ ส ำนักงำน
ประกันสังคมจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ และมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยใดๆ อันเนื่องจำกผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำนี้ 
 10.2 กรณีระบบ หรืออุปกรณท์ี่ติดตั้งใช้งำนในโครงกำรขัดข้องในช่วงระยะเวลำรับประกัน 
      10.2.1 ในกรณีที่กำรขัดข้องสำมำรถซ่อมแซมได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดในข้อ 9.2 ให้มีเวลำ
ขัดข้องรวมตำมเกณฑ์กำรค ำนวณนับไม่เกินเดือนละ 36 ชั่วโมง หรือร้อยละ 5 ของเวลำใช้งำนทั้งหมดของ
ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในโครงกำรฯ แล้วแต่ตัวเลขใดจะมำกกว่ำกัน มิฉะนั้นผู้ขำยจะต้องยอมให้ส ำนักงำน 
 
                                                                                                                 ประกันสังคม... 
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ประกันสังคมคิดค่ำปรับเวลำที่ไม่สำมำรถใช้งำนดังกล่ำวในส่วนที่เกินก ำหนดข้ำงต้นเป็นรำยชั่วโมง โดยเศษของ
ชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และให้คิดค่ำปรับรำยชั่วโมงในอัตรำร้อยละ 0.035 (ศูนย์จุดศูนย์สำมห้ำ) ของรำคำ
มูลค่ำตำมสัญญำ  
 10.2.2 ในกรณีที่ขัดข้องไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดในข้อ 9.2 ผู้ขำยจะต้อง
ยอมให้ส ำนักงำนประกันสังคมคิดค่ำปรับเวลำ ที่ไม่สำมำรถใช้งำนในส่วนที่เกินก ำหนดข้ำงต้นเป็นรำยชั่วโมง 
โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และให้คิดค่ำปรับรำยชั่วโมงในอัตรำร้อยละ 0.035 (ศูนย์จุดศูนย์สำมห้ำ) 
ของรำคำมูลค่ำตำมสัญญำ ซึ่งเวลำที่ถูกปรับแล้วจะไม่น ำไปรวมคิดค่ำปรับตำมกรณี ข้อ 10.2.1 อีก 
 10.2.3 หำกผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำมข้อ 9.2 มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ หรือจัดหำ
อุปกรณ์ต่ำงๆ มำทดแทน หรือจัดจ้ำงรำยอ่ืนๆ เข้ำมำด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไข ผู้ขำยจะต้องยอมให้ส ำนักงำน
ประกันสังคมหักเงินค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ของผู้ขำย โดยส ำนักงำนประกันสังคม
จะหักเงินค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกหลักค้ ำประกันสัญญำ รวมทั้งส ำนักงำนประกันสังคมสงวนสิทธิที่จะยึดหลักค้ ำ
ประกันสัญญำในกรณีที่ผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ 
 10.3 ส ำนักงำนประกันสังคมขอสงวนสิทธิที่จะยึดหลักค้ ำประกันสัญญำ ในกรณีที่ผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำหรือข้อตกลง หรือกระท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์ต่ำงๆ ในระบบของส ำนักงำนประกันสังคม  
หำกพิจำรณำแล้วว่ำเกิดควำมเสียหำยจริง ทั้งนี้ผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด อันจะเกิดจำกกำรที่
ส ำนักงำนประกันสังคมต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ หรือจัดหำอะไหล่ หรือจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในระบบใหม่
ทดแทน 
 
11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ 
 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนประกันสังคม 
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำต่ ำสุด 
 
12. วงเงินในการจัดหา 

 งบประมำณจ ำนวน 79,750,000 บำท (เจ็ดสิบเก้ำล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ซึ่งเป็นรำคำที่รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้งปวงแล้ว  
 
13. สถานทีต่ิดตั ง/พื นที่ด้าเนินการ 
     อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (จังหวัดระยอง) ส ำนักงำนประกันสังคม 
 
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

หน่วยงำน : ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถนนติวำนนท์  
ต ำบล ตลำดขวัญ อ ำเภอ เมือง จงัหวัด นนทบุรี 11000 
 โทรศัพท์ : 0-2956-2370 

โทรสำร : 0-2527-7843 
E-mail Address : Chalong.ak@sso.go.th 

--------------------------------------------- 


